水泵变频改造方案

（9600系列变频器）

一、控制端子接线图                  
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提示：按照接线图对应接好线后，上电监控U0-10看传感器信号是否接对。内部参数显示0.00，AI2和24V相互调换至U0-10监控传感器有信号(其他数字方可做下一步操作）。
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提示：按照接线图对应接好线后，上电监控U0-09压力表信号是否接对。U0-09监控有信号(其他数字方可做下一步操作）。
二、基本PID运行参数设定如下：
P0-02= 0 选择键盘控制；P0-02＝1 选择端子运行。

P0-03= 8 选择输出频率由PID决定

P0-17=20 加速时间，P0-18=20 减速时间

PA-00= 0 由PA-01设定压力

PA-01= 0~100％ 压力设定

PA-02= 1 选AI2反馈源（传感器）PA-02= 0 选AI1反馈源（压力表）
PA-04= 量程10公斤设置100，16公斤设置160, 0-100%以便实时监控

PA-05= 100 比例增益 设定范围0~100％  

PA-08= 0 Hz  PID反转截止频率

P7-03=8019、P7-04=0001 设定运时,监控运行频率、输出电压、输出电流、设定压力、反馈压力

P7-05=0803设定停止时,监控设定频率、母线电压、设定压力

四、操作说明：

PA-01=压力设定值是0-100%

设定举例：一般我们选用16公斤的传感器（压力表），那么PA-04=160。按图接好线，。当管网需要6.5公斤压力时，设定PA-01=41（也就是6.5公斤除以16公斤=41%）即可。可以在键盘上通过移位键(>>)来监控到实际和反馈压力。

 1，接传感器现场恒压参数调节（参数调节以现场实际为准，根据以下2种现象先粗调，再微调）

a.实际压力没有到达设定压力就开始降频，解决方法把P4-18调大一点，

B..实际压力已经到达设定压力还没有降频，解决方法把P4-20调小一点。

2，接远程压力表现场恒压参数调节（参数调节以现场实际为准，根据以下2种现象先粗调，再微调）

1.实际压力没有到达设定压力就开始降频，解决方法把P4-13调大一点，

2.实际压力已经到达设定压力还没有降频，解决方法把P4-15调小一点。

五、休眠功能

P8-49= 唤醒频率，跟据需要而定，P8-50= 唤醒延迟时间，跟据需要而定
P8-51= 休眠频率，跟据需要而定，P8-52= 休眠延迟时间，跟据需要而定 
PA-28=1,停机时启动运算，不需要睡眠功能不需要。
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